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Now the domestic heat-and-power engineering has no experience of use of fuel additives to 
increase efficiency of fuel usage in coal boilers. However abroad this direction of increase in 
efficiency of combustion of solid fuels has been widely adopted, that, first of all, is caused by 
search of technologies for “ecologization” of use of “dirty” coal. The article contains the results 
of industrial tests of complex fuel additive of catalyzing and modifying action in the coal boiler 
KV-r-11.63-115 in one of the boiler houses in Novokuznetsk, Kemerovo region. The test results 
showed increase in gross efficiency of the boiler unit for 5,1 % (abs.) along with the corresponding 
decrease in consumption of coal fuel to produce one unit of heat energy. Application of the 
additive also led to cleaning of furnace tube from a layer of deposits and changing of structure of 
slag formed at combustion of coal which became more homogeneous and without agglomeration 
centers.
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В настоящее время в отечественной теплоэнергетике отсутствует опыт применения 
топливных присадок для повышения эффективности топливоиспользования в угольных котлах. 
Однако за рубежом данное направление увеличения эффективности сжигания твердых топлив 
получило широкое распространение, что, в первую очередь, обусловлено поиском технологий 
«экологизации» использования «грязного» угля. В статье приводятся результаты промышленных 
испытаний комплексной топливной присадки катализирующего и модифицирующего действия 
на угольном котле КВ-р-11.63-115 в одной из котельных г. Новокузнецка Кемеровской области. 
По результатам испытаний зафиксировано повышение к.п.д. брутто котельного агрегата 
на 5,1 % (абс.) при соответствующем снижении расхода условного топлива на выработку 
единицы тепловой энергии. Применение присадки привело также к очистке экранных труб от 
слоя натрубных отложений и изменению структуры образующегося при сгорании угля шлака, 
который стал более однородным и без очагов агломерации.
Ключевые слова: топливная присадка, угольное топливо, к.п.д. котла, поверхности нагрева.
Введение
Специалисты многих стран предсказывают в перспективе увеличение потребления угля в 
общем энергетическом балансе. Прогнозируется также постепенный переход от чисто энерге-
тического к энерготехнологическому и энергохимическому применению углей. Значительная 
доля перерабатываемых в будущем углей может быть основана на использовании российских 
углей в силу их высокого качества и значительности запасов.
В настоящее время в Российской Федерации возрос интерес к высокоэффективному ис-
пользованию угольных топлив в малой и средней энергетике.
Вместе с тем, использование угля или продуктов его переработки требует разработки эко-
логически чистых технологий, так как сжигание угля сопровождается выделением вредных 
веществ в атмосферу [1]. 
Если в отечественной теплоэнергетике имеется опыт использования топливных присадок 
для улучшения сжигания мазутного топлива, то на угольных котлах данная технология прак-
тически не применяется [2].
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Вместе с тем, зарубежный опыт (США, страны ЕС, Индия, Китай) [3-10] указывает 
на то, что применение топливных присадок на угольных котлах различной мощности не 
только обеспечивает интенсификацию и активизацию процесса горения угольного топли-
ва, но и способствует улучшению состояния поверхностей нагрева и снижению уровня 
вредных выбросов в атмосферу. Одной из главных причин низкого интереса отечествен-
ной угольной энергетики к данной технологии улучшения качества сжигания твердого 
топлива является отсутствие какого-либо опыта практического применения топливных 
присадок.
В сентябре 2015 г. по инициативе Национальной ассоциации производителей и потребите-
лей золошлаковых материалов (НАППЗШМ) были организованы и совместно с НПП «Сибэко-
техника» (г. Новокузнецк) проведены на угольной котельной г. Новокузнецка промышленные 
испытания одной из перспективных топливных присадок зарубежного производства (3H Korea 
Co.Ltd). 
Материалы, оборудование и методы испытаний
Промышленные испытания топливной присадки проводили на угольном водогрейном 
котле КВ-р-11, 63-115. Техническая характеристика котла представлена в табл. 1.
Сжигание угля в котле слоевое с использованием топки обратного хода типа ТЧМЗ. Пред-
варительно дробленый уголь кл. 0-20 мм из бункера поступает на питатель пневмомеханиче-
ского типа и забрасывается на решетку. Горение на решетке происходит в тонком слое, толщина 
которого устанавливается в зависимости от марки угля и требуемой теплопроизводительности 
котла. Одновременно при работе котла выбирается режим подачи дутьевого воздуха под ре-
шетку. Шлак с решетки удаляется непрерывно при перемещении колосникового полотна в на-
правлении к фронту котла.
В качестве топливной присадки использовалась комплексная жидкая добавка Aid-Clean 
Force (3H Korea Co.Ltd) катализирующего и модифицирующего действия, состоящая из на-
Таблица. 1. Техническая характеристика котла
Table. 1. Technical characteristics of the boiler
Показатели Единица измерения Величина
Номинальная теплопроизводительность МВт (Гкал/ч) 11.63 (10)
Номинальный расход воды через котел, не менее т/ч 123,5
Диапазон регулирования  % 25 ÷ 100
Рабочее давление МПа (кгс/см2) 2.5 (25.5)
Номинальная температура воды на выходе из котла °С 115
Номинальная температура воды на входе в котел °С 70
Гидравлическое сопротивление котла, не более МПа (кгс/см2) 0.25 (2.5)
Габариты компоновки котла:
- глубина
- ширина
- высота
м
7.430
5.230
10.810
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нооксида алюминия (Al2O3), наногидроталькита (Mg6Al2(Co3)(OH)16.4HO), пероксида водорода 
(H2О2) и др. Физические свойства присадки представлены в табл. 2.
Приготовление топливной присадки перед использованием осуществлялось следующим 
образом. Предварительно концентрированный раствор присадки разбавлялся водой до соот-
ношения 1:10 (раствор : вода) и тщательно перемешивался до получения однородной массы. 
Полученный раствор фильтровался и дозирующим насосом подавался через форсунку на дро-
бленый уголь, транспортируемый ленточным конвейером в угольный бункер перед котлом в 
процессе его загрузки.
Расход топливной добавки составлял 10÷11 кг готового раствора на 1 т угля.
Орошение загружаемого в бункер угля производилось периодически в соответствии с 
установленным в котельной графиком заполнения бункеров.
Эффективность действия топливной присадки оценивалась путем проведения балансовых 
испытаний котла до введения присадки и после при различной производительности с после-
дующих расчетом основных технико-экономических показателей методом обратного баланса.
В процессе проведения испытаний отбирали и анализировали пробы угля, шлака, золы 
уноса и производили измерения состава дымовых газов с применением газоанализатора Testo-
3000. Кроме того, до и после испытаний фиксировалось состояние поверхностей нагрева котла 
в районе топочного пространства, а именно оценивались степень их загрязнения и структура 
натрубных отложений. 
Анализ результатов испытаний
Результаты работы котла с применением присадки и без присадки на разных мощностях 
представлены в табл. 3 и на графике (рис. 1).
Как видно по результатам испытаний, применение присадки привело к увеличению к.п.д. 
котла до 75,2 %, что на 10,8 % выше значения по режимной карте. При этом значение к.п.д. непре-
рывно увеличивалось в процессе проведения испытаний (как с присадкой, так и без нее), что мож-
но объяснить улучшением состояния экранных поверхностей нагрева за счет действия топливной 
присадки (рис. 2 и 3). Отмечено снижение горючих веществ как в шлаке, так и в золе уноса под 
действием присадки, что привело к уменьшению потерь тепла с механическим недожогом.
Как видим на рис. 4 и 5, ввод топливной присадки повлиял на структуру образующегося 
при сгорании угля шлака, которая стала более рыхлой и однородной.
Таблица. 2. Физические свойства присадки 
Table. 2. Physical properties of the additive
Наименование показателя Единица измерения Значение
Размер частицы дисперсной фазы нм 10-50
Удельная поверхность м2/мл 200
Удельный вес кг/м3 1.14
рН б/р 6-8
Морозостойкость °С -20
Таблица. 3. Показатели эффективности сжигания угля без присадки и с присадкой при работе котла на 
разных мощностях
Table. 3. Indicators of the efficiency of coal combustion without additive and with an additive when the boiler is 
operating at different capacities
Теплопроизво- 
дительность, Гкал/ч
Параметры работы котла (с присадкой/без присадки) к.п.д. брутто 
по режимной 
карте, %
Потери с мех. 
недожогом, q4, %
Содержание горючих, % к.п.д. 
брутто, %В шлаке В золе уноса
2-3 10.7 / 20.8 31.4 / 46.2 49.9 / 60.1 63.0 / 60.0 62.0
3-4 9.6 / 18.6 30.2 / 44.6 45.2 / 60.0 61.8 / 60.0 64.7
4-5 5.9 / 8.6 18.2 / 24.4 43.5 / 53.4 68.8 / 68.1 65.2
5-6 7.0 / 9.0 18.8 / 25.3 46.1 / 53.5 71.4 / 69.1 65.0
6-8 6.8 / 10.1 17.8 / 29.0 47.1 / 51.2 75.2 / 70.1 64.4
веществ как в шлаке, так и золе уноса под действием присадки, что привело к уменьшению 
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Выводы
Результаты проведенных испытаний позволяют сделать следующие выводы:
1. При работе котла с добавлением присадки было достигнуто значение КПД 75,2 %, что 
на 10,8 % выше, чем в режимной карте работы котла (64,4 %). При этом снижение рас-
хода условного топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии при использовании 
присадки составило 30 кг.
Применение присадки обеспечило снижение содержания горючих в шлаке и уносе, что, 
соответственно, уменьшило потери тепла с мехнедожогом на 2950 % относительных. 
2. Отмечено, что применение присадки привело к изменению структуры шлака, а имен-
но снижению количества крупных агломератов и, соответственно, к увеличению доли 
мелких классов. 
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3. Установлено, что применение присадки привело к очистке экранных труб кот-
ла от имевшихся отложений и к дальнейшему поддержанию поверхностей нагрева в 
эксплуатационно-чистом состоянии. 
4. Отмечена повышенная эффективность работы котла после окончания испытаний при-
садки, что может быть следствием сохранения эффекта чистоты поверхностей нагрева. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого фон-
да поддержки научной и научно-технической деятельности» в рамках научного проекта 
№ 17-48-240386 р_а.
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